DADOS DO CONTROLO DA QUALIDARE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE ALVITO
Camara Municipal de Alvito EDITAL n.° 37
ZONA DE ABASTECIMENTO: ALVITO
Em conformidade com o Decreto-Lei n.“_ 305.'200_‘1’.. qg 27 de agosto, alterado pelo Decrete-Lei n® 152/2017, de 7 de dezembrg, procedeu-se & verificagio da qualidade 2° TRIMESTRE 2022
da &gua da rede piblica, alravés de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Conlrolo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela
autoridade competente (ERSAR}.
Valor Paramétrico (VP Valores obtidos . N.° Andlises (PCQA] %
Parametro (unidades) v sz;m‘:':'::::e;‘, % c";x:"’“““’ ( ) Anilisas
VP Unidade Minimo | Maximeo Pravistas Realizadas
Escherichia coli 0 N10O mi 0 ] \] 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 ml 0 4] 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual mgfl <01 03 [} 100% 32 3 100%
Cheira a 25°C 3 Facter de dilvigio <3 <3 o] 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C 3 Factor de diluigiio <3 <3 0 100% 1 1 100%
pH 265 e <9 Unidades pH 7.4 74 Q 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 uSfcm a 20°C 444 444 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mgil, PtCo <5 <5 0 100% 3 1 100%
Turvagao 4 UNT 1 1 "] 100% 4 1 100%
Enterococos 0 N/100 mL 0 0 0 100% 1 1 100%
|Namero de colénias a 22°C Niml 85 55 0 100% 1 1 100%
Numero de coldnias a 36°C Niml 49 49 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/0G ml 0 0 0 100% 1 1 100%
Aluminio 200 ugiL Al <50 <50 o] 100% 1 1 100%
Aménio 0.5 mgf NH; <0056 <0,05 4 100% 1 1 100%
Antimonio 5 ug/i Sb
Arsénio 10 ugiL As
Benzeno 1 ugil
|Benzo(a)pireno 0,01 Lgh <0,0080 | <0,0080 0 100% 1 1 100%
Boro 1 mgil B
Bromatos 10 1o/l BrO,
Cadmio 5 ug/l Cd
Calcio mgh Ca 345 345 1] 100% 1 1 100%
Carbono Organico Total (COT) mgll C
Cianetos S50 pgli CN
Cloretos 250 mgli Cl
Cloritos 0.7 mgfl ClO,
Cloratos 0.7 mgfl ClO,
Chumbo 10 uafl Pb <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
Cobre 2 mgfl Cu
Cromio 50 gl Cr <10 <10 0 100% 1 1 180%
1,2 — dicloroetano 3 pgt
Dureza total mgh CaCly 157 157 0 100% 1 1 100%
Ferro 200 ugh Fe 62 202 1 50% 1 200%
Fluoretos 1.5 mgfl F
Hidrocark Aromitices P (HAP) 0.1 pafl <0,020 <0020 0 100% 1 1 100%
Benzo{b)fluoranteno wgll <0.020 <(,020 0 100% 1 1 100%
Benzolk)lucranteno pgfl <0,020 <0,020 0 100% 1 1 100%
Benzo{ghi)periteno ugfl <0,020 <0,020 Q 100% 1 i 100%
Indeno({1,2,3-cd)pireno gl <0,020 <G,020 4 100% 1 1 100%
Magnésio mygfl Mg 174 171 G 100% 1 i 100%
Manganés 50 pafi Mn <10 <10 o 100% 1 1 100%
Nitratos’ 50 1gfl NO4
Nitritos 0,5 paft NO, 0,03 0,03 0 100% 1 1 100%
Merciirio 1 ugil Hg
Niguel 20 gl Ni <5,0 <50 0 100 1 1 100%
Oxidabilidade 5 mgh O, 2,91 2,91 0 100% 1 1 100%
Pesticidas — total 0,5 ug/l
Pesticida 1 0,1 ug
Pesticida 2 0.1 [F1]]
Pesticida 3 0.1 [0]+1]]
Pesticida 4 0.1 pafl
Selénio 10 pali Se
Sddio 200 mgfl Na
Suifatos 250 mght 80,
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 pail
Tetracioroeteno ugh
Tricloroeteno Lgf
Trihalometanos - total (THM): 100 Jglt §3.8 83,8 a 1 1 100%
Cloroférmio pafl 17,2 17,2 g 1 9 100%
Bromofdrmio pgfl 10,8 10,8 0 1 1 100%
Bromodiclorometano pgfl 229 228 g 1 1 100%
Dibromoglorometano ugfl 329 32,8 D 1 1 00%
Dose Indicativa 0,1 mSv
Radao (Bqil} 500 Baf

dernonstrou ja ndo existir incumprimento.

Todos o5 parimetros analisados, 3 exce¢do do parametro Ferro, apresentam valores inferiores aos respectivos valores limite. Foi, posteriormente, realizada nova analise, que

Informagao complementar relativa 4 averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas)

Q Vereador, por delegagao do Presidente da Camara em despacho de 04/11/2021: Nuno Miguel Pereira Azougado
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